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Water quality in the system must be regularly 
monitored to prevent corrosion in the water circuit. 
 

För att undvika korrosion i vattenkretsen måste man regel-
bundet säkerställa vattenkvalitén i systemvattnet. 

Max. recommended operating pressure: 1600kPa20-35 Nm
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