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1 A 3 Nep.   Požiarny poplach z externého požiarneho monitora 

2 A 3 Nep.  X Požiarny termostat alebo detektor dymu 

3 A 3 Nep.  X Vnútorný požiar 

4 B 3 Nep. X X System sa zastavil pomocou ext. vstupu zastavenia 

7 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie s riadiacou jednotkou EC na prívode 

8 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie s riadiacou jednotkou EC na vývode 

9 B 1200 Nep. X  Nevykonala sa kalibrácia filtra 

10 B 3 Nep. X  Žiadna komunikácia s ručným koncovým zariadením 

11 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie s vstupom-výstupom ventilátora na prívode 

12 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie s s vstupom-výstupom ventilátora na vývode 

13 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie s rozšírujúcim modulom 1 

14 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie s rozšírujúcim modulom 2 

15 B 3 Nep. X  Chyba komunikácie s modulom LON 

16 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie s meničom frekvencie na prívode 

17 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie s meničom frekvencie na vývode 

18 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie s rotačným výmenníkom (RHX2M) 

19 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie s PTH nad rotačným výmenníkom 

20 A 10 Nep. X X Snímač na prívode, chyba snímača 

21 A 10 Nep. X X Snímač na vývode, chyba snímača 

22 A 10 Nep. X X Snímač miestnosti, chyba snímača 

23 A 10 Nep. X X Snímač odvádzaného vzduchu, chyba snímača 

24 A 10 Nep. X X Snímač vonkajšieho prostredia, chyba snímača 

25 A 10 Nep. X X Vratný snímač vo vykurovacom článku, vodná batéria; chyba snímača 

26 A 10 Nep. X X Vratný snímač obnovovacej batérii spojenej kvapalinou; chyba snímača 

27 A 10 Nep.  X Alarm z čerpadla obvodu vo vykurovacom článku 

28 A 3 Nep.  X Alarm mrznutia z vykurovacieho článku; vodná batéria 

30 A 3 Nep.  X Alarm z prívodu meniča frekvencie, podpätie 

31 A 3 Nep.  X Alarm z prívodu meniča frekvencie, prepätie 

32 A 3 Nep.  X Alarm z prívodu meniča frekvencie, nadprúd 

33 A 3 Nep.  X Alarm z prívodu meniča frekvencie, prehriatie 

34 A 3 Nep.  X Alarm z prívodu meniča frekvencie, chyba fázy/výpadok fázy 

35 B 3 Nep.   Alarm z prívodu meniča frekvencie, vysoké zvlnenie napätia 

37 A 3 Nep.  X Alarm z privádzacieho ventilátora 

38 B 600 Nep.   Alarm filtra; privádzací filter 

39 A 10 Nep.  X Vstup-výstup ventilátora 1; preťaženie;  nadprúd;  podpätie 

40 A 3 Nep.  X Alarm z meniča frekvencie na vývode, podpätie 

41 A 3 Nep.  X Alarm z meniča frekvencie na vývode, prepätie 

42 A 3 Nep.  X Alarm z meniča frekvencie na vývode, nadprúd 

43 A 3 Nep.  X Alarm z meniča frekvencie na vývode, prehriatie 

44 A 3 Nep.  X Alarm z meniča frekvencie na vývode, chyba fázy/výpadok fázy 

45 B 3 Nep.   Alarm z meniča frekvencie na vývode, vysoké zvlnenie napätia 

47 A 3 Nep.  X Alarm z odvádzacieho ventilátora 

48 B 600 Nep.   Alarm filtra; odvádzací filter 

49 A 10 Nep.  X Vstup-výstup ventilátora 2; preťaženie;  nadprúd;  podpätie 

50 B 3 Nep.   Alarm z rotačného výmenníka 

51 B 3 Nep.   Rotačný výmenník tepla (RHX2M), podpätie 

52 B 3 Nep.   Rotačný výmenník tepla (RHX2M), prepätie 

53 B 3 Nep.   Rotačný výmenník tepla (RHX2M), nadprúd 

54 B 3 Nep.   Rotačný výmenník tepla (RHX2M), prehriatie 

55 B 3 Nep.   Rotačný výmenník tepla (RHX2M), preťaženie krútiaceho momentu 

58 A 300 Nep.  X Rotačný výmenník tepla (RHX2M), nedostatočná rekuperačná teplota 

59 A 600 Nep.  X Alarm nízkej teploty z batérie spojenej kvapalinou 

60 A 600 SP-5°C  X Nízka teplota privádzaného vzduchu 

61 B 600 SP+5°C   Vysoká teplota privádzaného vzduchu 

62 B 1200 SP-5°C   Nízka teplota odvádzaného vzduchu 

63 B 1200 SP+5°C   Vysoká teplota odvádzaného vzduchu 

65 B 300 Nep. X  Batéria elektrického ohrevu, zníženie výkonu 

66 B 3 Nep.   Batéria elektrického ohrevu, prehriatie 

68 B 3 Nep.   Batéria elektrického ohrevu, zasekávanie stýkača 

70 B 1200 Nep. X  Alarm vysokého CO2 

71 A 600 SP-10%  X Alarm nízkeho prúdenia privádzaného vzduchu (m3/h) 

72 A 600 SP+10%  X Alarm vysokého prúdenia privádzaného vzduchu (m3/h) 

73 A 600 SP-10%  X Alarm nízkeho prúdenia odvádzaného vzduchu (m3/h) 

74 A 600 SP+10%  X Alarm vysokého prúdenia odvádzaného vzduchu (m3/h) 

75 B 600 SP-10%   Alarm nízkeho tlaku v privádzacom potrubí 

76 A 600 SP+10%  X Alarm vysokého tlaku v privádzacom potrubí 

77 B 600 SP-10%   Alarm nízkeho tlaku v odvádzacom potrubí 

78 A 600 SP+10%  X Alarm vysokého tlaku v odvádzacom potrubí 

80 B 3 Nep.   Alarm; chyba chladenia 

81 B 3 Nep.   Alarm nízkeho tlaku; chladiaci obvod 1; nízky tlak DX 1 

82 B 3 Nep.   Alarm vysokého tlaku; chladiaci obvod 1; vysoký tlak DX 1 

83 B 3 Nep.   Alarm kompresora DX 1; chladiaci obvod 1; chyba chladenia 1 

84 B 3 Nep.   Alarm kompresora DX 2; chladiaci obvod 1; chyba chladenia 2 

85 B 3 Nep.   Alarm nízkeho tlaku; chladiaci obvod 2; nízky tlak DX 2 

86 B 3 Nep.   Alarm vysokého tlaku; chladiaci obvod 2; vysoký tlak DX 2 

87 B 3 Nep.   Alarm kompresora DX 1; chladiaci obvod 2; chyba chladenia 3 

88 B 3 Nep.   Alarm kompresora DX 2; chladiaci obvod 2; chyba chladenia 4 
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90 B 3 Nep.   Alarm nízkeho tlaku; chyba snímača; nízky tlak DX 1 

91 B 3 Nep.   Alarm vysokého tlaku; chyba snímača; vysoký tlak DX 1 

92 B 3 Nep.   Alarm nízkeho tlaku; chyba snímača; nízky tlak DX 2 

93 B 3 Nep.   Alarm vysokého tlaku; chyba snímača; vysoký tlak DX 2 

94 B 3 Nep. X  Alarm nenakonfigurovaného snímača CO2 

95 B 3 Nep. X  Prívod optimalizátora ventilátora nie je nakonfigurovaný 

96 B 3 Nep. X  Vývod optimalizátora ventilátora nie je nakonfigurovaný 

100 A 3 Nep. X X PTH-6202 s adresou 0; žiadna komunikácia 

101 A 3 Nep. X X PTH-6202 s adresou 1; žiadna komunikácia 

103 A 3 Nep. X X PTH-6202 s adresou 2; žiadna komunikácia 

104 A 3 Nep. X X PTH-6202 s adresou 4; žiadna komunikácia 

105 A 3 Nep. X X PTH-6202 s adresou 5; žiadna komunikácia 

106 A 3 Nep. X X PTH-6202 s adresou 6; žiadna komunikácia 

107 A 3 Nep. X X PTH-6202 s adresou 7; žiadna komunikácia 

108 A 3 Nep. X  Chyba komunikácie EXT45 modul 1 

109 A 3 Nep. X  Chyba komunikácie EXT45 modul 2 

111 B 3 Nep. X  Chyba komunikácie prevodníka tlaku v privádzacom potrubí 

112 B 3 Nep. X  Chyba komunikácie prevodníka tlaku v odvádzacom potrubí 

113 B 3 Nep. X  Chybný snímač CO2 

115 A 3 Nep.  X Alarm z prívodu riadiacej jednotky EC, zastavenie 

116 A 3 Nep.  X Alarm z prívodu riadiacej jednotky EC, zablokovaný rotor 

117 B 3 Nep.   Alarm z prívodu riadiacej jednotky EC, nadprúd 

118 B 3 Nep.   Alarm z prívodu riadiacej jednotky EC, podpätie 

119 B 3 Nep.   Alarm z prívodu riadiacej jednotky EC, prepätie 

120 B 3 Nep.   Alarm z prívodu riadiacej jednotky EC, prehriatie 

121 B 3 Nep.   Alarm z prívodu riadiacej jednotky EC, vysoké zvlnenie 

122 A 3 Nep.  X Alarm z vývodu riadiacej jednotky EC, zastavenie 

123 A 3 Nep.  X Alarm z vývodu riadiacej jednotky EC, zablokovaný rotor 

124 B 3 Nep.   Alarm z vývodu riadiacej jednotky EC, nadprúd 

125 B 3 Nep.   Alarm z vývodu riadiacej jednotky EC, podpätie 

126 B 3 Nep.   Alarm z vývodu riadiacej jednotky EC, prepätie 

127 B 3 Nep.   Alarm z vývodu riadiacej jednotky EC, prehriatie 

128 B 3 Nep.   Alarm z vývodu riadiacej jednotky EC, vysoké zvlnenie 

129 B 3 Nep.   Alarm z prívodu riadiacej jednotky EC, chyba fázy/výpadok fázy 

130 B 3 Nep.   Alarm z vývodu riadiacej jednotky EC, chyba fázy/výpadok fázy 

131 A 3  X X Chyba komunikácie na vstupe-výstupe ventilátora FanIO21 v privádzanom vzduchu 

132 A 3  X X Chyba komunikácie na vstupe-výstupe ventilátora FanIO21 v odvádzanom vzduchu 

133 A 3  X X Chyba komunikácie na akčnom člene obtokovej klapky Direct Modbus – Privádzaný vzduch 

134 A 3  X X Chyba komunikácie na akčnom člene obtokovej klapky Direct Modbus – Odvádzaný vzduch 
air 

135 A 3  X X Chyba komunikácie na akčnom člene obtokovej klapky Direct Modbus – Recirkulácia 

136 A 3  X X Chyba komunikácie na akčnom člene obtokovej klapky Direct Modbus – Výmenník/obtok 

137 A 3  X X Chyba komunikácie na akčnom člene obtokovej klapky Direct Modbus – Sušiaca obtoková klapka 

141 A 3  X X Chyba komunikácie na akčnom člene ventilu Direct Modbus – Vyhrievací ventil 1 

142 A 3  X X Chyba komunikácie na akčnom člene ventilu Direct Modbus – Chladiaci ventil 

143 A 3  X X Chyba komunikácie na akčnom člene ventilu Direct Modbus – Vyhrievací ventil 2 

144 A 3  X X Chyba komunikácie na akčnom člene ventilu Direct Modbus – Kvapalinová spojka 

145 A 3  X X Chyba komunikácie na akčnom člene ventilu Direct Modbus – Predhrievač 

146 A 3  X X Chyba komunikácie na akčnom člene ventilu Direct Modbus – Kombinovaná batéria 

149 B 10  X  Chyba polohy na akčnom člene obtokovej klapky Direct Modbus – Privádzaný vzduch 

150 B 10  X  Chyba polohy na akčnom člene obtokovej klapky Direct Modbus – Odvádzaný vzduch air 

151 B 10  X  Chyba polohy na akčnom člene obtokovej klapky Direct Modbus – Recirkulácia 

152 B 10  X  Chyba polohy na akčnom člene obtokovej klapky Direct Modbus – Výmenník/obtok 

153 B 10  X  Chyba polohy na akčnom člene obtokovej klapky Direct Modbus – Sušiaca obtoková klapka 

157 B 10  X  Chyba polohy na akčnom člene ventilu Direct Modbus – Vyhrievací ventil 1 

158 B 10  X  Chyba polohy na akčnom člene ventilu Direct Modbus – Chladiaci ventil 

159 B 10  X  Chyba polohy na akčnom člene ventilu Direct Modbus – Vyhrievací ventil 2 

160 B 10  X  Chyba polohy na akčnom člene ventilu Direct Modbus – Kvapalinová spojka 

161 B 10  X  Chyba polohy na akčnom člene ventilu Direct Modbus – Predhrievač 

162 B 10  X  Chyba polohy na akčnom člene ventilu Direct Modbus – Kombinovaná batéria 

166 B 360 Nep.   Požiarna obtoková klapka nie je zatvorená 

167 B 360 Nep.   Požiarna obtoková klapka nie je otvorená 

168 B 300 Nep. X  Batéria elektrického ohrevu 2, zníženie výkonu 

169 B 3 Nep.   Batéria elektrického ohrevu 2, prehriatie 

170 B 3 Nep.   Batéria elektrického ohrevu 2, zasekávanie stýkača 

171 A 10 Nep. X X Chyba snímača; vratný snímač vo vykurovacom článku 2, vodná batéria 2 

172 A 10 Nep.  X Alarm z čerpadla obvodu vo vykurovacom článku 2 

173 A 3 Nep.  X Alarm mrznutia z vykurovacieho článku 2; vodná batéria 2 

174 A 10 Nep. X X Chyba snímača; vratný snímač vo viacúčelovej batérii, vyhrievanie 

175 A 10 Nep.  X Alarm z čerpadla obvodu vo viacúčelovej batérii 

176 A 3 Nep.  X Alarm mrznutia z viacúčelovej batérie; krok vyhrievania 

177 A 3 Nep.  X Alarm mrznutia z viacúčelovej batérie; krok chladenia 

178 B 3 Nep.   Chyba snímača; rotačný výmenník tepla;  výrobok od iného výrobcu 

179 B 10 Nep. X  Chyba snímača; snímač vzduchu v tepelnom čerpadle 

180 B 3 Nep.  X Alarm mrznutia z digitálneho termostatu mrznutia, varmebatteri 

185 B 10 Nep.  X Vstup-výstup ventilátora FanIO21_1;  preťaženie; nadprúd; podpätie 

186 A 10 Nep.  X Vstup-výstup ventilátora FanIO21_2;  preťaženie; nadprúd; podpätie 

194 A 10 Nep. X X Chyba komunikácie HTH-6202,  snímač vlhkosti a teploty 

195 B 10 Nep. X X Chyba komunikácie HTH-6203,  snímač vlhkosti a teploty 
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196 B 10 Nep. X X Chyba konfigurácie, zvlhčovač atď. bez konfigurácie snímača vlhkosti 

197 B 10 Nep. X X Alarm zo zvlhčovača; digitálny vstup 

198 B 1200 Nep. X X Alarm, vysoká vlhkosť v prívodnom/privádzanom vzduchu 

199 B 1200 Nep. X X Alarm, nízka vlhkosť v prívodnom/privádzanom vzduchu 

200 B 1200 Nep. X X Alarm, vysoká vlhkosť vo výstupnom/odvádzanom vzduchu 

201 B 1200 Nep. X X Alarm, nízka vlhkosť vo výstupnom/odvádzanom vzduchu 

202 B 10 Nep. X  Chyba snímača; snímač prívodu na vodnej chladiacej batérii 

203 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie EXT-modul č. 3 

204 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie EXT-modul č. 4 

205 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie EXT-modul č. 5 

206 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie EXT-modul č. 6 

207 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie EXT-modul č. 7 

208 B 3 Nep. X  Chyba komunikácie; panel miestnosti Thermokon 

209 B 3 Nep. X  Chyba komunikácie; snímač VOC 

210 B 600 Nep. X  Alarm vysokého limitu alarmu VOC 

211 B 10 Nep. X  Chyba komunikácie HTH-6204,  snímač vlhkosti a teploty 

212 B 10 Nep. X  Chyba snímača; snímač rosného bodu 

213 B 300 Nep. X  Alarm; nízka účinnosť na výmenníku tepla 

214 A 3 Nep. X X Chyba komunikácie EXT-modul č. 8 

215 B 30 Nep. X  Predhrievač elektrického ohrevu,  zasekávanie stýkača 

216 B 30 Nep. X  Predhrievač elektrického ohrevu,  prehriatie 

217 A 10 Nep. X X Chyba snímača; vratný snímač vo vodnom predhrievači 

218 A 10 Nep.  X Alarm z obehového čerpadla predhrievača 

219 A 3 Nep.  X Alarm mrznutia z predhrievača;  vodná batéria 

220 A 10 Nep. X X Chyba snímača; snímač teploty privádzaného vzduchu predhrievača 

221 B 300 Nep. X  Predhrievač elektrického ohrevu,  zníženie výkonu 

222 B 300  X  Výmenník tepla;  Alarm nízkej účinnosti 

227 A 3   X Alarm mrznutia;  výmenník tepla;  kvapalinová spojka 

 
Nep. = Nepoužiteľné 


